
太陽光発電
屋上緑化

コージェネレーション

外壁に壁面緑化
（2000㎡）

貫通通路は
半外部で非空調

全館対応
・LOW-Eガラス
・LED照明
・VWV（変水量）システム
・BEMSの導入
・高効率トランス

熱源機械室

非常用発電機

水蓄熱槽

特高電気室

雨水雑排水の再利用
駅街区（東棟）
と熱融通

オフィス

ホテル

国道246号

オフィス
・LOW-Eガラス
・簡易エアフロ―
・ナイトパージ
・外気冷房
・外気取入制御（CO2）
・予冷予熱時外気遮断
・VAV（変風量）システム
・外光自動調光

・水害対策として地上設置
・デュアルフュエル型ガスター
ビンの採用
（中圧ガスとＡ重油）

（熱融通）

・水害対策として地上設置

ホール

貫通通路

（便所洗浄水、植栽灌水）


